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Monteringsinstruktion med backventil for vattenmatare

Skruv
Brickor
Anslutning/ventil Véggplugg

konsol for vattenmatare

Overst ser du vad du behdver fér att montera din vattenmétare pa plats.

Figur 1. Montera konsol horisontellt eller vertikalt. Konsolen ska monteras rakt.
Anvand skruv anpssad for aktuell vaggkonstruktion.
OBS! Flodesriktning skall vara enlig pilmarkering pé konsol.

Figur 2. Applicera godkéant tatningsmaterial pa den utvandiga géngan.
Tatningsmaterialet avgoérs av aktuell typ av installation. Applikation ska
utforas enligt instruktion fran leverantdr av tatningsmateriall.

Figur 3. Montera anslutningsdel/ventil med fasta nycklar. OBS! Mottag skall hal-
las pa insida av konsol. Ventilen ska héllas pa den sida som &r narmast
anslutande komponent.
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